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Bakgrunn 
 
Hvitt hus er en fredet bygning i Ny-Ålesund som tidligere har vært brukt som bolig. Hvitt hus har stått 
tomt siden våren 2020 grunnet en kloakklekkasje, men det er sterkt ønskelig å sette det i stand igjen. 
Ved ulike befaringer av bygningen ble det avdekket at fundamenteringen ikke var stødig nok og at 
bygget stod skeivt. Det ble 23.06.2022 søkt om midler til refundamentering av Hvitt hus. 

Husets historie 

Bygningen ble tegnet av arkitekt Jens L.P. Flor fra Ålesund og oppført sommeren 1919. Huset var 
opprinnelig bolig for vintersjefen/driftsbestyreren med familie, og fikk ikke navnet Hvitt hus før 1959. 
Fasadene sto umalt i flere år før kledningen ble malt rød, muligens sent i 1930-åra eller like etter 
krigen. Fasadene fikk ny kledning av liggende dobbel falsete bord og nye vindustyper i 1959, og huset 
fikk ny identitet som «Hvitt hus». Hvitt hus var bolig for driftslederen i selskapet helt fram til 
gruvedriften opphørte for godt. 

Huset har hele tiden vært brukt som bolig, og gjennom tidene har det blitt gjort en del tilpasninger 
inne i huset, som inndeling i leiligheter, tilkobling fjernvarme osv.  
 
Gjennomføring 

I 2020 var det en større kloakklekkasje i Hvitt hus. Dette førte til at en måtte rive opp gulv og vegger, 
og det ble bestemt at det trengtes å gjennomføre et større arbeid med både refundamentering og 
reparasjon/tilpassing av bygningen. 

I juli 2023 ble det gjennomført en befaring av Lervike AS for å hjelpe til å kartlegge tilstand på 
bygningen, og planlegge arbeidet med refundamentering. Det ble påvist store råteskader i bærende 
og viktige elementer i konstruksjonen, og samtidig var det foretatt målinger med laser som viste at 
bygget var hele 12 cm lavere i øst enn i vest. Dette tydet på at grunnmuren og huset seig, bl.a. som 
følge av endringer i permafrosten, og at det måtte gjøres tiltak for å sikre bygget. 

 

Foto tatt av Martin Herrmann fra Lervike AS fra befaring under bygning 
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Foto tatt av Martin Herrmann fra Lervike AS fra befaring i 2023. 

 

Foto tatt av Martin Herrmann fra Lervike AS fra befaring under bygning 

Etter befaring kunne videre arbeid planlegges og gjennomføres. Eksisterende gulvkonstruksjon ble 
fjernet. Skader i øvrige bærekonstruksjonen ble reparert av kulturminnehåndverker fra Lervike AS. 
Lervike bistod videre med å etablere transportsikring av husets trekonstruksjon og eksisterende 
trapp. 

Vindfang og bislaget ble demontert i sin helhet og lagret for senere remontering. 

Det ble etablert stålramme under trekonstruksjonen og under murpipa med tilhørende murte 
brannvegger. 

Januar 2024 ble huset flyttet til siden. Eksisterende trepeler ble drillet ut, åpninger i grunn ble 
gjenfylt og nye stålpeler ble satt ned til fjell. Februar 2024 ble Hvitt hus flyttet tilbake og stålrammen 
ble montert over stålpelene. Etablering av stålrammen og sikring av trekonstruksjonen har medført 
mindre inngrep i grunnmuren og treveggene. Etter at ny fundamentering var ferdig, ble vindfang og 
bislag remontert.  
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Stålpele innenfor grunnmur. 

 

     
Stålramme og peler innenfor grunnmur. 
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Stålramme innenfor grunnmur. 

 

Fasade sør etter refundamentering 
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Østlig fasade med montert bislag etter fundamentering. 
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Detaljbilde utside grunnmur etter fundamentering.              

Konklusjon 

Arbeidet ble ferdig i februar 2024. Bygget står nå stødig på stålpeler som er skjult bak den 
opprinnelige grunnmuren.  Refundamenteringer er ferdig, og arbeidet med å sette i stand bygget slik 
at det igjen kan brukes til boliger vil fortsette. Prosjektet ble gjennomført som planlagt og resultatet 
var vellykket. Dette prosjektet gjør at nok en fredet bygning er sikra og står stødig i lang tid fremover. 


